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пользовать медные кабели с сечением менее 10мм2. Ниже в Таблице 2 приводится
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4
a) Автоматический выключатель, тип С, 10А
b) УЗО, тип АС, 30ма (между ИБП и нагрузкой)
c) УЗИП, класс 1+2 или класс 2 (в случае использования ИБП в загородном доме)
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